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Vorwort

Seit einiger Zeit wird der VDN mit Anfragen von Verteilungsnetzbetreibern sowie Planern
und Errichtern von Photovoltaikanlagen konfrontiert, die die Leistungswerte 5-kW, bzw.
30-kW, in der VDEW-Richtlinie ,Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz" betref-
fen.

Inzwischen hat sich eine Expertengruppe des VDN dieser Fragen angenommen und im Er-
gebnis festgestellt, dass die hierzu in der o. g. Richtlinie beschriebenen Aussagen zu modifi-

zieren sind.

Mit diesen Modifikationen wird dem physikalischen Umstand Rechnung getragen, dass flr
die Netzeinspeisung - und damit fur die Netzplanung - nicht die Generatorleistung der Pho-
tovoltaikanlage (Modulleistung) maBgebend ist, sondern die Ausgangsleistung des Wechsel-
richters.

Aus diesem Grund wird in der VDEW-Richtlinie die Angabe ,kW," vollsténdig gestrichen und
eine klare Aussage zu den Bedingungen der jeweiligen Grenzwerte der Einspeiseleistung
eingearbeitet. Hierzu zahlt auch, dass kiinftig Photovoltaikanlagen eine Leistung von max.
110 % ihrer Wechselrichter-Nennleistung in das Netz einspeisen dirfen. So kann z.B. eine
Phtovoltaikanlage mit einer Wechselrichter-Nennleistung von 4,6 kVA eine Maximalleistung
von 5 kVA einspeisen. Hierzu missen die Hersteller kiinftig eine Konformitatserklarung vor-
legen (siehe Anlage).

Der VDN empfiehlt den Verteilungsnetzbetreibern, die im Rahmen der TAB 2000 eingeflihrte
0.g. VDEW-Richtlinie kurzfristig nur noch mit den nachstehend aufgefiihrten Anderungen
und Ergénzungen in der Praxis anzuwenden. Der VDN hat sowohl seinen Mitgliedern in den
VDN-Nachrichten als auch den Herstellern von Wechselrichtern bereits mitgeteilt, dass eine

entsprechende Umsetzung der Modifikationen Anfang 2004 erfolgen kann.
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Anderungen und Erginzungen zur Richtlinie

Seite 18, 1.4 Anmeldeverfahren, letzter Absatz

- bei Wechselrichtern und Frequenzumrichtern: Nachweis Uber die Erfillung der in den
Abschnitten 3.5, 3.6, 3.7, 3.9 und 4. gestellten Anforderungen, z.B. durch Vorlage einer

Konformitatserklarung des Herstellers oder durch entsprechende Datenblatter.

Seite 19, 2.1.1 AnschluB3, 2. Absatz

Eigenerzeugungsanlagen bis zu einer Nennscheinleistung von 4,6 kVA kénnen einphasig an-

geschlossen werden.

Seite 20, 2.1.2 Schaltstelle mit Trennfunktion, 1. Absatz

Die ENS wird eingesetzt fir einphasige Eigenerzeugungsanlagen bis 4,6 kVA und dreiphasi-
ge bis 30 kVA. Die Leistung kann dabei durch Parallelschaltung einzelner Wechselrichter er-
reicht werden, wobei entweder jeder Wechselrichter mit einer eigenen ENS versehen

oder die ENS separat fur die AuBenleiter, in die eingespeist wird, realisiert wird.

Seite 20, 2.1.2 Schaltstelle mit Trennfunktion, 2. Absatz

Bei Anschluss mehrerer einphasiger Eigenerzeugungsanlagen darf die Summen-Nennschein-
leistung der Kundenanlage, bei Verzicht auf die jederzeit zugangliche Schaltstelle mit Trenn-
funktion durch den Einsatz der ENS, bis zu 30 kVA betragen. Dabei darf die Gesamtunsym-
metrie zwischen den einzelnen AuBenleitern 4,6 kVA nicht Uberschreiten.

Seite 20, 2.1.2 Schaltstelle mit Trennfunktion, 4. Absatz

Bei einer Summen-Nennscheinleistung > 30 kVA ist immer eine jederzeit zugangliche

Schaltstelle mit Trennfunktion erforderlich.
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Seite 33, 3.8 Unsymmetrische Stréme, 1. Absatz

Um Spannungsunsymmetrien zu begrenzen, dirfen Eigenerzeugungsanlagen nur bis zu ei-
ner Nennleistung von 4,6 kVA an einen AuBenleiter angeschlossen werden. Werden mehrere
einphasige Eigenerzeugungsanlagen an einem Verknipfungspunkt angeschlossen, ist eine

gleichmaBige Verteilung der eingespeisten Leistung auf die drei AuBenleiter anzustreben.

Seite 38, 4.3 Betriebsflihrung, neuer letzter Absatz

Die Wechselrichter von PV-Anlagen dirfen eine Leistung von max. 110 % ihrer Nennleistung
in das Netz einspeisen. So darf z.B. eine PV-Anlage mit einer Wechselrichter-Nennleistung

von 4,6 kVA eine Maximalleistung von 5 kVA einspeisen.

Seite 47, Erlauterungen zu 2.1.2 Schaltstelle mit Trennfunktion

Die fur die Betrachtung entscheidende Gesamtleistung einer Kundenanlage kann durch das
Zusammenschalten mehrerer Generatoren erreicht werden. Werden einphasige Generatoren
eingesetzt, so ist sicherzustellen, dass die Gesamtunsymmetrie zwischen den einzelnen Au-
Benleitern 4,6 kVA nicht Uberschreitet. Der Schutz kann zentral angeordnet oder in Form ei-

ner ENS jedem Generator zugeordnet werden.
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Konformitatserklarung

zur Nennscheinleistung und zur
maximalen Ausgangsscheinleistung von

Photovoltaik-Wechselrichtern

Bezeichnung / Bestell- Nenn- Max. Ausgangs- Smaxiomin / Sn
Wechselrichter- nummer schein- scheinleistung *
Typ leistung Smax10Min
Sn

* Die max. Ausgangsscheinleistung eines Wechselrichters ist als max. 10-Minuten-

Mittelwert anzugeben.

Ort, Datum

Firma

Unterschrift
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