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Tarifschaltmodul
Schalterstellung

ES0 = Tarif 2
ES1 = Tarif 1 kWh

optische
Schnittstelle

RJ

max.
B10
oder

plombierbar

5 6 7 8 9 10 11 12

EIN / AUS EIN / AUS EIN / AUS EIN / AUS

TRE   Elster LCR170

L1

VMMT 1011-E0

Schmelzsicherung oder Leitungsschutzschalter

Evtl.
Adapter

Montage durch Kundeninstallateur
Montage durch SWG

Leitungstyp nach Überstromschutzorgan: H07 V-K 1-1,5mm²
N = Blau, BU / Außenleiter = Schwarz, BK

Bauvorhaben:

Format:

Planzeichen / -Nr.:
gez.

gepr.

Datum
Maßstab:

Gaswerkstraße 3
76726 Germersheim
Tel: 07274 7018-340
Fax: 07274 7018-331

www.Stw-GER.de
Stadtwerke@Stw-GER.deKlassifizierung:

Schemaskizze

1-001-21 ohne
DIN A4

25.02.2021
25.02.2021

Verdrahtungsschema für 2-Tarif-Messung für eHZ

öffentlich
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