
EVU-Sperre Wärmepumpe
Relais als Öffner oder Schließer,
je nach Herstellerangaben
Alle Bestandteile der
Wärmepumpe, ausgenommen
die Regelung, vom EVU sperrbar.1 3
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Tarifschaltmodul
Schalterstellung

ES0 = Tarif 2
ES1 = Tarif 1 kWh
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Steuerung Wärmepumpe

max.
B10
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VMMT 1011-E0

Schmelzsicherung oder Leitungsschutzschalter

Evtl.
Adapter

K = Sperrschütz / Relais (plombierbar)

Leitungstyp nach Überstromschutzorgan: H07 V-K 1-1,5mm²
N = Blau, BU / Außenleiter = Schwarz, BK

Montage durch Kundeninstallateur
Montage durch SWG

Evtl. externe
ZusatzheizungWärmepumpe

Steuer-
sicherung

Bauvorhaben:

Format:

Planzeichen / -Nr.: Maßstab:
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76726 Germersheim
Tel: 07274 7018-340
Fax: 07274 7018-331
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Verdrahtungsschema für mess- und steuerbare
Verbrauchseinrichtung für Wärmepumpe

öffentlich


	Pläne und Ansichten
	DIN A4


